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Planeeritud sisselõige
varem planeeritud 10kV kaabelliini
("Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala"
detailplaneering,  K-Projekt AS töö 18010)

Planeeritud trafoalajaam nr 2
(HEKA-2, 10/ 0.4kV trafod
kuni 2X1600 kVA, Elektrilevi OÜ)

Kinnistu nr 1  liitumispunkt
alajaama 0.4kV seadmes (Elektrilevi OÜ),
Pa=800kW

Kinnistu nr 2
0.4kV liitumispunkt  (Elektrilevi OÜ)
Pa=500kW

Kinnistu nr 2
sideliitumispunkt

Kinnistu nr 4
sideliitumispunkt

Kinnistu nr 1
sideliitumispunkt
Telia kaabli-
kanalisatsiooniga

Planeeritud sisselõige Elektrilevi OÜ
varem planeeritud 10kV kaabelliini
("Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala"
detailplaneering,  K-Projekt AS töö 18010)

Planeeritud ühendus
Telia Eesti AS
sidekanalisatsioonile

Kinnistu nr 3
0.4kV liitumispunkt  (Elektrilevi OÜ)
Pa=500kW

Kinnistu nr 3
sideliitumispunkt

Kinnistu nr 1 kaabli-
kanalisatsiooni
operaatorineutraalne
sideliitumispunkt

Planeeritud trafoalajaam
(HEKA-2, 10/ 0.4kV trafod
kuni 2X1600 kVA,
AS Tallinna Lennujaam) Kinnistu nr 3

0.4kV liitumispunkt  AS Tallinna Lennujaam)
Pa=500kW
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Alajaam nr 3
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Kinnistu nr 1   0.4kV liitumispunkt
(AS Tallinna Lennujaam)
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Ristumisel riigimaanteega
sidekanalisatsioonitrass
rajada kinnisel meetodil

Planeeritud trafoalajaam nr 1
(HEKA-2, 10/ 0.4kV trafod
kuni 2X1600 kVA,  Elektrilevi OÜ)

Kinnistu nr 4  liitumispunkt
alajaama 0.4kV seadmes  (Elektrilevi OÜ) ,
Pa=600kW
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Märkused:
1. Tehnovõrkude paigutus on põhimõtteline ning täpsustub ehitusprojektis.
2. Teede, tänavate, parkimise ja haljastuse lahendus on põhimõtteline ning täpsustub ehitusprojektides.
3. Lõige 1-1 vt joonis DP-6.
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TINGMÄRGID
Planeeritud ala piir

Omavalitsuse piir

Katastriüksuse piir

Moodustatava krundi piir

Krundi positsiooni number

Planeeritud maapealne hoonestusala

Kehtiva naaberplaneeringu järgne maapealne hoonestusala
(FE Arhitektid OÜ töö nr 07/18 "Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering")

Olemasolev autoliikluse ala

Olemasolev patrulltee / lennujaama teenindustee

Planeeritud autoliikluse ala

Olemasolev kergliikluse ala

Maantee kaitsevööndi piir äärmise sõiduraja välimisest servast 30 m

Veekogu

Planeeritud kohustuslik kõrghaljastus

Naaberplaneeringus planeeritud puud
(Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering, kehtestatud 2019)

Maantee kaitsevööndi piir äärmise sõiduraja välimisest servast 30 m

Isikliku kasutusõiguse ala Aktsiaselts ELVESO kasuks

Juurdepääsuservituudi vajadusega ala

Tehnovõrguservituudi vajadusega ala

Likvideeritav objekt

Likvideeritav haljastus

Olemasolev veetoru

Olemasolev reovee kanalisatsioonitoru

Olemasolev reovee survekanalisatsioonitoru

Olemasolev sademevee kanalisatsioonitoru

Olemasolev gaasitoru

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev keskpinge kaabel

Olemasolev madalpinge kaabel

Likvideeritav torustik

Planeeritud veetoru

Olemasolev hüdrant

Planeeritud hüdrant

Planeeritud reoveekanalisatsioonitoru

Planeeritud reoveekanalisatsiooni survetoru

Planeeritud sademevee kanalisatsioonitoru

Rekonstrueeritav / süvendatav kraav

Planeeritud truup

Varem projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
(AS Infragate Eesti töö nr RAE54/19-24, ehitusluba nr 12271/08223)

Uude asukohta planeeritud varem projekteeritud
survekanalisatsioonitorustik
Varem projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetoru planeeritud
uus asukoht

Planeeritud trafoalajaam

Planeeritud keskpinge kaablikoridor (Elektrilevi OÜ)

Planeeritud keskpinge kaablikoridor (AS Tallinna Lennujaam)

Planeeritud madalpinge kaablikoridor (Elektrilevi OÜ)

Planeeritud madalpinge kaablikoridor  (AS Tallinna Lennujaam)

Planeeritud jaotus- või liitumiskilp

Planeeritud sidekanalisatsioon (operaatorineutraalne)

Planeeritud sidekanalisatsioon (Telia Eesti AS)

Planeeritud maa-alune B-kat (0,1 kuni 5 bar) gaasitorustik
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