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Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks SO-TT-002/25


Jüri												13.06.2025.


Tehnilised tingimused on koostatud Rae valla, Jüri aleviku, Tammiku tee 4 (katastritunnus 65301:003:1044) ja  Laste 4  (katastritunnus 65301:003:3899) kinnistutele rekonstrueerida kavandatava olemasoleva lasteaia  soojusega varustamiseks Jüri aleviku kaugküttevõrgust.
1. AS ELVESO on nõus varustama  rekonstrueerida kavandatavat  hoonet  soojusenergiaga Jüri aleviku kaugküttevõrgust, vastavalt kavandatava hoonete projekteeritavale  summaarsele maksimaalsele hetkevõimsustele küttele, ventilatsioonile ja soojale tarbeveele  440 kW.
1. Planeeringuala LP asukoht Jüri aleviku kaugküttevõrguga jääb olemasoleva, Tammiku tee 4 kinnistul asuva lasteaiahoone liitumispunkt piirnevas teealas 2xDN 65/160.
1. Torustik planeerida, gaasitõkkekilega, teise isolatsiooniklassiga, kontrolltraatidega  terastorust vastavalt kaugkütte kehtivatele projekteerimisnormidele.
1. Jüri  katlamajast väljastatava soojuskandja parameetrid:
3.  primaarpoole temperatuurigraafik katlamaja väljundil: 100/43 ⁰C (arvestuslik minimaalne temperatuur -22 ⁰C);
3.  suvine madalaim primaarpoole temperatuur 65 °C
3.  maksimaalne rõhk kaugküttevõrgu andvas torus: 6,0 bar;
3.  maksimaalne rõhk kaugküttevõrgu tagastuvas torus: 3,0 bar.
1. Torustiku ja soojussõlme seadmete valikul arvestada rõhkude vahega kaugküttevõrgus:  
4.  kütteperioodil 1,0 bar;
4.  väljaspool kütteperioodi 0,8 bar.
1. Detailplaneering kooskõlastada AS-ga  ELVESO.
1. Klient  kohustub sõlmima AS-ga ELVESO uue soojusenergia kasutamise teenuselepingu. 
1. Tehnilised tingimused kehtivad kuni asjaolude muutumiseni või maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Tehnilised tingimused koostas:
Ain Saagim                                                                                                                                                                       AS ELVESO soojusteenistuse  juht                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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